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Von Interesse ist dabei zum Beispiel, wel-
che Erkenntnisse über die Notwendigkeit 
und den Nutzen der geforderten Brandsper-
ren es aus Brandversuchen gibt und welche 
Konstruktionsarten von Außenwandbeklei-
dungen diesen Versuchen zu Grunde lagen. 
Die Industrie wurde hier vereinzelt mit ei-
gens durchgeführten Brandversuchen tätig. 
Werden die Ergebnisse gesammelt und aus-
gewertet? Welche nicht brennbaren, hinter-
lüfteten Fassaden wurden getestet? Natur-
stein-, Blech-, Glasfassaden?

Weitere Fragen, die sich in diesem Zusam-
menhang stellen:
•	 Bei welchem Brand früherer Jahre an ei-

ner nicht brennbaren, hinterlüfteten Fas-
sade hätten Brandsperren die Brandaus-
breitung verzögern oder gar verhindern 
können?

•	 Sind Brandsperren in nicht brennbaren, 
hinterlüfteten Fassaden nur ein kosten-
treibendes Übel, oder eine sinnvolle Er-
gänzung? Wie stehen die Feuerwehren 
zu diesem Thema?

•	 Wie wird die DIN 18516-1 in Zusam-
menhang mit nicht brennbaren, hinter-
lüfteten Fassadenbekleidungen ange-
wendet, wie werden die Ausnahmen be-
wertet?

•	 Was ist wichtiger – ein bauphysikalisch 
richtiger Wandaufbau oder die Brand-
schutzvorkehrung?

•	 Weshalb dürfen normalentflammbare 
Materialien an Fassaden zu mehrge-
schossigen Gebäuden überhaupt noch 
verwendet werden? 

Stellenwert und Anforderungen an 
Brandsperren

Im Bausegment der Büro- und Verwaltungs-
bauten sind Mehrkosten für Brandsperren 
von über 100.000 € keine Seltenheit. Die 

Brandsperren in hinterlüfteten Fassaden
 Kritische Betrachtung der Anforderungen nach DIN 18516-1

Von Martina Walpi und Petar Reich

Kosten für die Brandsperren liegen bei ca.  
2 % der Fassadenbaukosten. Die einzige Be-
gründung zur Ausführung der Brandsper-
ren in nicht brennbaren, hinterlüfteten Fas-
saden ist oft die Erfüllung der Anforderung 
nach DIN, eine technische Begründung ist 
sehr oft nicht zu finden. Die Brandsperren 
sollen den Brandüberschlag auf die Konst-
ruktion der hinterlüfteten Fassade verhin-
dern. Grundsätzlich eine begründete Anfor-
derung. Die DIN nimmt dabei aber keinen 
Bezug auf die Art der hinterlüfteten Fassa-
de, Unterkonstruktionen aus Metall und 
Holzlattung werden ohne Unterscheidung 
betrachtet. Die Forderung gilt für Fassa-
den aus normal entflammbaren und schwer 
entflammbaren Materialien ebenso wie für 
Fassaden aus nicht brennbaren Materiali-
en. Eine Natursteinfassade mit Mineralfa-
serdämmung, nicht brennbar und formsta-
bil bis 1.000°C und einer Aluminium bzw. 
Edelstahl-Unterkonstruktion verhält sich im 
Brandfall anders als eine Blechfassade auf 
Holzschalung. Eine deutliche Abgrenzung 
zwischen diesen so sehr unterschiedlichen 
Fassadenkonstruktionen zu den notwendi-
gen Brandschutzvorkehrungen ist von offi-
zieller Seite dringend erforderlich, um den 
Unsicherheiten im Planungsalltag zu be-
gegnen.
Zwar sind bereits Ausnahmen in der DIN 
18516-1 genannt, deren vollständige An-
wendung und Interpretation führt jedoch 
oft zu schwierigen Diskussionen unter den 
Planungsbeteiligten. Die möglichen Aus-
nahmen müssen seitens der Architekten, 
Fassadenberater und Brandschutzgutach-
ter jeweils objektbezogen angewendet und 
interpretiert werden. Hierbei ist die direkte 
zielorientierte Zusammenarbeit der Fach-
beteiligten in Bezug auf die konstruktive 
Detailausbildung wesentlich. Zu Fassaden-
konstruktionen, die wir frühzeitig im Detail 
mit den Brandschutzgutachtern besprechen 

konnten, ließen sich durch die gemeinsame 
Interpretation der DIN immer optimierte 
Lösungen finden. 

Wo fängt die öffnungslose Fassade 
an?

Öffnungslose Außenwände benötigen zum 
Beispiel keine Brandsperren im Hinterlüf-
tungsraum. Hierzu gehören häufig hinter-
lüftete Fassaden zu Fluchttreppenhäusern, 
Giebel- und Brandwände. Meist gehen ge-
schlossene Außenwände in Außenwände 
mit Fensteröffnungen über. Hierzu fehlen 
Definitionen, bis zu welchen horizontalen 
Abständen ab Rohbaulaibungskante Brand-
sperren zur Seite hin zu führen sind. Eine 
solche Definition wäre auch für maxima-
le Pfeilerbreiten zwischen zwei Fensterele-
menten hilfreich. Wo fängt die öffnungslo-
se Fassade an? Dieselbe Definition ist auch 
für den Übergang einer Fensterbandfassade 
in eine öffnungslose Außenwand zu finden. 
Eine weitere Ausnahme betrifft hinterlüfte-
te Fassadenkonstruktionen zwischen hori-
zontalen Fensterbändern, also Brüstungs-
verkleidungen. Welchen Unterschied gibt 
es zwischen einem Fensterband und ei-
nem Lochfenster in Bezug auf den Brand-
überschlag über die Fassade? Weshalb müs-
sen Lochfenster zum Hinterlüftungsspalt 
verschlossen werden und Fensterbänder 
nicht? Was genau ist dann das Schutzziel 
der Brandsperren? Allein das Verhindern 
der Kaminwirkung? Wie hoch darf dann die 
Fassade oberhalb der letzten Brandsperre 
sein?

Nicht brennbare 
Außenwandbekleidungen

Als dritte Ausnahmen nach DIN 18516-
1 sind nicht brennbare Außenwandbe-
kleidungen genannt, sofern „der Hinter-

Seit der Novellierung der DIN 18516-1:2010-6 (sowie LTB Anlage 2.6/11) werden in 
Fachkreisen kontroverse Diskussionen zu den unter Punkt 4 ff. und Punkt 5 geforderten 
horizontalen und vertikalen Brandsperren in hinterlüfteten, nicht brennbaren Fassaden 
geführt. Intention dieses Fachbeitrags ist es, die Diskussion öffentlich und interdisziplinär in 
Bezug auf hinterlüftete Fassaden aus nicht brennbaren Materialien (A1 und A2-s1 d0 nach 
EN 13501-1) weiter zu führen.
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lüftungsspalt im Bereich der Laibung von 
Öffnungen umlaufend im Brandfall über 
mindestens 30 Minuten formstabil … ver-
schlossen ist.“ Zunächst stellt sich die Fra-
ge, weshalb die Laibung, vierseitig umlau-
fend, 30 Minuten aushalten muss, wenn 
das Fensterelement selbst keine Brand-
schutzanforderung erfüllt und somit auch 
nicht 30 Minuten formstabil verschlossen 
ist. Hinter diesen Laibungen befinden sich 
zudem noch die Anschlussbereiche der 
Fensterelemente zum Rohbau, welche mit 
Mineralfaser ausgestopft, über eine innere 
und eine äußere Dichtungsebene aus Alu-
miniumblech, Stahlblech oder Folienabkle-
bungen verfügen. Als Beispiel für die form-
stabile Laibung werden in der DIN Stahl-
bleche mit einer Materialstärke von min.  
1 mm genannt. Nun sind umlaufende Lai-
bungen, Sturz- und Fensterbankbleche aus 
mindestens 1,0 mm starkem Stahlblech 
eher praxisfremd, weshalb diese Stahlble-
che häufig zusätzlich zu den Laibungs-
verkleidungen ausgeführt werden. Lai-
bungen aus nicht brennbaren Baustoffen 
wie Naturstein, Beton, Terracotta, Kerami-
ken, Klinker, Aluminium- und Messingble-
che sind in den entsprechenden Material-
stärken ebenfalls im Brandfall mindestens  
30 Minuten formstabil. Diese Laibungs-
bekleidungen werden im Regelfall mit  
5-20 mm Fugenbreite zueinander und  
10-15 mm Fugenbreite zum Fensterele-
ment ausgeführt. Können diese Fugen of-
fen ausgebildet werden, wenn auch die 
Brandsperren einen Spalt von 10 mm zur 
Hinterlüftung offen lassen?
Es ist schwer nachzuvollziehen, weshalb 
der Hinterlüftungsspalt bei nicht brenn-
baren, hinterlüfteten Fassaden nicht grö-
ßer als 150 mm sein darf, wie in der DIN 
18516-1 gefordert. Organische Fassaden-
formen und spezielle Fassadendetails er-
fordern manchmal einen größeren Hinter-
lüftungsspalt, zumindest partiell. Diesen 
Bereich mit zusätzlicher Dämmung auszu-
füllen ist nicht praxisgerecht. Der Brand-
überschlagsweg von 1,0 m Höhe wird ent-
weder durch den Rohbau erbracht, oder 
wird, soweit durch die Gebäudeklasse er-
forderlich, über eine verdichtete Besprink-
lerung der Innenräume entlang der Fas-
sade kompensiert. Die Brandschutzanfor-
derung R 90 bezieht sich in diesen Fällen, 
im Normalfall auf die Rohbaukonstruk-
tion, nicht auf die Fassadenkonstruktion, 
welche zwar nicht brennbar, aber nach ih-
rer Definition R 0 ist. Die Forderung nach 
einer horizontalen Brandsperre in jedem  
2. Geschoss betrifft offensichtlich nicht 
den Brandüberschlag von Geschoss zu Ge-
schoss, sondern den Brandfall innerhalb 
des Hinterlüftungsraumes. Sofern jedoch 

sowohl die Fassade nicht brennbar ist, als 
auch das Dämmmaterial als nicht brennbar 
und formstabil bis 1.000°C eingestuft ist, 
gibt es diesen Brandfall nicht, oder doch?

Planung von  
Hinterlüftungsspalten

Nach DIN 18516-1 ist „die Größe der Öff-
nungen in den horizontalen Brandsper-
ren … insgesamt auf 100 cm²/lfm Wand zu 
begrenzen“. Für hinterlüftete Fassaden ist 
in technischer Hinsicht ein durchgehen-
der Hinterlüftungsspalt von mindestens  
20 mm Tiefe im eingebauten Zustand not-
wendig. Bei theoretischer Planung unter 
Berücksichtigung der Rohbautoleranzen er-
gibt sich hieraus in der Regel ein Hinter-
lüftungsraum von 40-45 mm. Die Öffnun-
gen in den Brandsperren müssen zur Si-
cherstellung der Hinterlüftung der Fassade 
demnach 200 cm² /lfdm groß sein.  Ein nur  
10 mm tiefer Hinterlüftungsspalt kann 
durch Toleranzen oder durch Verschmut-
zungen z. B. aus Bauresten weiter redu-
ziert werden, so dass eine Hinterlüftung 
über diesen Spalt kaum noch gegeben ist. 
Die Forderung nach den Brandsperren wird 
hiermit über die bauphysikalischen Not-
wendigkeiten gestellt.
Die Hinterlüftung der Fassaden wird im All-
gemeinen zum einen durch offene Fugen 
innerhalb der Außenwandbekleidung, zum 
anderen aber auch durch offene Fugen in 
der Sturzlinie und an der Fensterbank si-
chergestellt. Die Möglichkeit, den Hinter-
lüftungsraum mit Dämmstoff auszufüllen, 
wie zum Beispiel zur vertikalen Brandsperre 
in der DIN benannt, ist jeweils in Hinblick 
auf die zur Verwendung kommenden Fas-
sadenmaterialien zu betrachten. Bei Natur-
steinfassaden beispielsweise muss der Hin-
terlüftungsraum frei bleiben, um das Aus-
trocknen der Natursteine zu ermöglichen, 
ansonsten sind Schäden an der Naturstein-
fassade vorprogrammiert. 

Wärmedämmung hinterlüfteter 
Fassaden

Nach DIN 18516-1 muss die Wärmedäm-
mung hinterlüfteter Außenfassaden – un-
abhängig von der Gebäudeklasse – nicht 
brennbar sein. Weshalb sind dann Holz-
schalungen und Holzlattungen als Unter-
konstruktion noch zulässig? Warum wird 
die Forderung nach Brandsperren nicht 
durch die Forderung nach der ausschließ-
lichen Verwendung von nicht brennba-
ren Materialen (A1 und A2-s1 d0 nach EN 
13501-1) an Außenwänden mit Fensteröff-
nungen an mehrgeschossigen Gebäuden 
ersetzt? Zumindest im verdeckten Bereich, 
also zwischen der eigentlichen Fassaden-
bekleidung und dem Rohbau, dürften kei-
ne entflammbaren Materialien eingesetzt 
werden. Die Ausführung von Dämmung 
aus Mineralwolle (formstabil bis 1.000°C) 
und Unterkonstruktionen aus nicht brenn-
baren, rostfreien Metallen sollte bei der 
Planung und Ausführung hinterlüfte-
ter Fassaden selbstverständlich sein. Für 
die Ausführung von Holzfassaden, die im 
Einzelfall sicher ihre Berechtigung haben, 
müssen besondere Brandschutzvorkehrun-
gen gelten, die auch im Einzelfall zu be-
trachten sind.
Außenwandkonstruktionen und Un-
terkonstruktionen aus brennbaren und 
schwer entflammbaren Bauteilen zu hin-
terlüfteten Fassaden dürfen nach unserer 
Einschätzung zu mehrgeschossigen Ge-
bäuden, unabhängig von Nutzung und 
Gebäudeklasse gar nicht eingebaut werden 
– dies resultiert schon aus der Vielzahl von 
Fassadenbränden an Fassaden auf Holz-
schalung oder Holz-UK und/oder mit ex-
trudierter Hartschaumdämmung. 
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